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ABSTRAK 
Perencanaan terowongan pengelak bendungan semantok kabupaten nganjuk 
adalah bagian terpenting dalam perencanaan bendungan semantok. Dalam 
merencanakan terowongan pengelak perlu mempertimbangkan kondisi topografi, 
kondisi hidrologi dan hidrolika. Setelah itu menganalisa beban terowongan pengelak 
yang di tinjau dari tekanan air vertikal, dan tekanan air horizontal serta menghitung 
kestabilan terowongan pada batuan pada keras. Bangunan yang pertama dibangun pada 
tahap awal kontruksi bendungan yaitu bangunan pengelak. Fungsi bangunan pengelak 
untuk mengalihkan aliran sungai yang asli selama pelaksanaan konstruksi bendungan 
agar pembangunan bendungan mudah dan cepat digunakan. Terowongan pengelak 
pada akhir konstruksi nantinya akan dialih fungsikan sebagai bangunan intake.  Dari hasil 
perencanaan didapatkan analisa debit banjir rancangan Q25th = 298,16 m
3/det dengan 
metode hidrograf satuan sintetis nakayasu. Dimensi terowongan pengelak di dapatkan 4 
m dengan menggunakan perhitungan penelusuran banjir dengan debit kala ulang 25 
tahun dan di rencanakan berbentuk lingkaran. Pada pembebanan terowongan 
didapatkan tekanan horizontal dan tekanan vertikal yaitu tekanan batuan vertikal = 7,89 
t/m, berat sendiri = 1,68 t/m, tekanan air vertikal = 4 m, tekanan air dalam terowongan  
= 9,6 t/m2, tekanan batuan horizontal (kondisi normal) = 3,95 t/m, tekanan batuan 
horizontal (kondisi gempa) = 0,59 t/m, dan tekanan uplift = 9,4 t/m2. Stabilitas 
terowongan pada batuan keras didapatkan 2,3 kg/cm2 maka aman  
 




Daerah di indonesia khususnya Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk mengalami 
banjir pada musim penghujan dan kekeringan pada musim kemarau. Untuk menindak 
lanjuti masalah tersebut dan memenuhi kebutuhan air perlu dilakukan pembendungan 
air dengan membangun bendungan. 
Konstruksi pembangunan bendungan perlu memperhatikan area pembebasan 
konstruksi dari gangguan air. Terowongan Pengelak dibangun untuk melindungi daerah 
konstruksi dari gangguan air. Terowongan Pengelak dibangun pada tahap awal sebelum 
pembangunan Bendungan Utama yang berfungsi mengelakkan aliran air sungai dari hulu 
ke hilir bendungan untuk melindungi daerah pelaksanaan bendungan dari pengaruh 
aliran air agar tidak terganggu. Aliran tersebut bisa berupa debit sungai atau debit air 
lainnya. Bangunan Pengelak dibuat karena merupakan bangunan penunjang yang sangat 
berpengaruh nantinya dalam sebuah bendungan. Aliran air sungai yang asli harus 
dialihkan melalui terowongan pengelak agar pembangunan bendungan mudah dan 
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cepat digunakan. Saluran pengelak disini direncanakan dengan bentuk terowongan 
pengelak dan nantinya akan dijadikan bangunan intake. 
Pembangunan Bangunan Pengelak sangat dibutuhkan untuk menampung 
kapasitas air sementara. Pada penelitian ini penulis merencanakan Terowongan 
Pengelak dengan bentuk lingkaran.  
Identifikasi Masalah 
Dari latar belakang yang dijelaskan didapat beberapa identifikasi masalah sebagai 
berikut: 
1. Debit aliran sungai harus dialihkan selama pembangunan bendungan utama.  
2. Saluran  pengelak direncanakan dengan bentuk terowongan pengelak 
3. Terowongan pengelak direncanakan bentuk lingkaran 
 
Rumusan Masalah 
Berdasarkan batasan masalah yang telah dibuat tentunya terdapat 
permasalahan yang akan dibahas. Diantaranya yaitu: 
1. Berapa debit banjir rancangan dengan kala ulang 25 tahun? 
2. Berapa dimensi terowongan pengelak pada bendungan semantok? 
3. Berapa beban yang bekerja pada terowongan pengelak di bendungan semantok? 
4. Bagaimana stabilitas terowongan pengelak pada batuan di bendungan semantok? 
 
Tujuan & Manfaat Penelitian 
Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan 
a. Untuk mengetahui debit banjir rancangan dengan kala ulang 25 tahun 
b. Untuk mengetahui dimensi terowongan pengelak pada bendungan semantok 
c. Untuk mengetahui beban yang bekerja pada terowongan pengelak di bendungan 
semantok 
d. Untuk mengetahui stabilitas terowongan pengelak pada batuan di bendungan 
semantok 
2. Manfaat 
a. Sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan terowongan pengelak pada 
instansi tersebut 
b. Sebagai bahan acuan atau referensi dalam merencanakan terowongan pengelak 
pada instansi tersebut 
TINJAUAN PUSTAKA 
Terowongan  Pengelak (Diversin Tunnel) 
 Terowongan Pengelak (Diversion Tunnel) yaitu bangunan yang berfungsi untuk 
mengelakkan aliran air sungai dari hulu ke hilir bendungan selama masa konstruksi 
bendungan utama dibangun. Rencana pengelakan aliran air yang baik dan tepat akan 
meminimalisir kemungkinan terjadinya banjir pada konstruksi yang sedang dilaksanakan. 




Data curah hujan yang digunakan dalam Analisa hidrologi di ambil dari satu 
stasiun hujan yaitu Stasiun Kedungpingit. Data hujan yang digunakan dalam dengan 
periode tahun 2009 sampai tahun 2018 (10 tahun) 
1. Perhitungan Banjir Rancangan 
Dalam studi ini untuk menghitung debit banjir rancangan dengan menggunakan 
metode hidrograf satuan sintetik Nakayasu. 
QP = 
𝐶 .  𝐴 . 𝑅𝑜
(3,6 (0,3 𝑥 𝑇𝑃 )+ 𝑇0,3)
 ................................................................................................... (1) 
Sumber: Soemarto , 1987 
Analisa Hidrolika Terowongan Pengelak  
 Kondisi aliran ini berfungsi untuk menentukan dimensi terowongan 
pengelak. Untuk menentukan kapasitas debit air yang melewati terowongan pengelak 
terdapat  dua macam kondisi, yaitu: 
1. Kondisi aliran bebas 
 
Gambar 1. Kondisi Aliran Bebas 
(Sumber: Chow,1992) 
 
Q = V x A  ....................................................................................................................... (2) 
(Sumber : Chow, 1992:118) 
Dimana: 
 Q = Debit yang lewat (m2/dt) 
V = Kecepatan aliran (m/dt) 
 A = Luas penampang basah (m2)   
2. Kondisi aliran tekan 









  ........................................................................................ (3) 
(Sumber : Chow, 1992:118) 
Dimana: 
V = Besarnya kecepatan yang mengalir lewat terowongan (m2.dt-1) 
 g = Percepatan gravitasi (m.dt-2)   
 H = Tinggi muka air sebagian pemasukan terowongan (m) 
 L = Panjang saluran (m) 
 D = Diameter terowongan (m) 
Σc = Jumlah koefisien kehilangan energi sepanjang terowongan 
 Cv = koefisien kehilangan energi akibat adanya gesekan 
  Co = koefisien kehilangan energi pada outlet (1) 
  Cb = koefisien kehilangan energi akibat belokan (0) 
   
Pembebanan Terowongan  
 Terowongan pengelak menggunakan perhitungan mekanika batuan oleh Singh 
dan Goel (2006) : 
1. Tekanan batuan vertikal 
qbv = Ɣkuarsit  x hp ...................................................................................................... (4) 
Dimana: 
Ɣkuarsit  = Unit weight of rock (t/m
3) 
 Hp = Head pressure 
2. Berat sendiri 
q = Ɣc x t  .................................................................................................................. (5) 
Dimana: 
 Ɣc  = berat isi beton (t/m
3) 
T = tebal terowongan (m) 
3. Tekanan air vertikal 
Hw = elevasi puncak terowongan - elevasi muka air tanah  ..................................... (6) 
Qwv = Ɣw x Hw ........................................................................................................ (7) 
Dimana: 
 Ɣw = berat jenis air  
Hw = tinggi muka air tanah 
4. Tekanan air tanah horizontal 
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Hw = elevasi puncak terowongan - elevasi muka air tanah  ..................................... (8) 
Pwh = Ɣw x Hw......................................................................................................... (9) 
Dimana: 
 Ɣw = berat jenis air  
Hw = tinggi muka air tanah 
5. Tekanan air dalam terowongan 
P = ƿ . g . h ................................................................................................................ (10) 
Dimana: 
 ρ = massa jenis air  
g = gravitasi 
h = tinggi muka air 
6. Tekanan batuan horizontal (kondisi normal) 
qh = 0,5 x (Ɣkuarsit  x hp) ............................................................................................. (11) 
Dimana: 
Ɣkuarsit  = Unit weight of rock (t/m
3) 
 Hp = Head pressure 




  ....................................................................................................................... (12) 
Dimana: 
Ad = percepatan gempa 
8. Tekanan uplift 
Pwv = Ɣw x (Hw + Ht)  ............................................................................................... (13) 
Dimana: 
Ɣkuarsit  = Unit weight of rock (t/m
3) 
 Hp = Head pressure 
Stabilitas Terowongan Pada Batuan 
Stabilitas terowongan pengelak pada batuan keras bisa dikatakan stabil apabila 
𝑞𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑘𝑎𝑙𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 < 𝑞𝑢 (Compressive strength) 
Dengan:  
Beban vertikal total (q) = 𝒒𝒃𝒂𝒕𝒖𝒂𝒏 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍 + 𝒒𝒃𝒆𝒓𝒂𝒕 𝒔𝒆𝒏𝒅𝒊𝒓𝒊 + 𝒒𝒂𝒊𝒓 𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒌𝒂𝒍 + 




Lokasi pembangunan Bendungan Semantok secara administratif terletak di 
Sungai Semantok Desa Sambikerep Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk, ± 25 km 
disebelah utara kota Nganjuk Provinsi Jawa Timur. Terletak pada koordinat 111° 53ˈ 
25,68" BT 7° 29ˈ 41,90" LS. Dengan luas daerah aliran sungai (DAS) Semantok seluas 
54,03 km². 
Data-Data yang Dibutuhkan 
Data topografi, data hidrologi, data geologi. 
 
Tahapan Penelitian 
333 JURNAL REKAYASA SIPIL/VOL.8.NO.4 – FEBRUARI 2020/ISSN 2337-7739 
 
 
1. Analisa Hidrologi dengan mencari debit banjir rancangan. 
2. Analisa Hidrolika terowongan pengelak meliputi kondisi aliran bebas dan kondisi 
aliran tekan untuk menentukan dimensi terowongan pengelak. 
3. Pembebanan terowongan pengelak yang meliputi tekanan batuan vertikal dan 
tekanan batuan horizontal. 
4. Stabilitas terowongan pengelak pada batuan keras  
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Analisa Hidrologi 
Data curah hujan yang digunakan dalam Analisa hidrologi di ambil dari dua 
stasiun hujan yaitu Stasiun Kedungpingit dan Stasiun rrejoso. Data hujan yang digunakan 
dalam dengan periode tahun 2009 sampai tahun 2018 (10 tahun) 
2. Perhitungan Banjir Rancangan 
Dalam studi ini untuk menghitung debit banjir rancangan dengan menggunakan 
metode hidrograf satuan sintetik Nakayasu. 
QP = 
𝐶 .  𝐴 . 𝑅𝑜
(3,6 (0,3 𝑥 𝑇𝑃 )+ 𝑇0,3)
 
= 
(0,5 𝑥 54,03 𝑥 1)
(3,6 𝑥 (0,3 𝑥 2,33 )+2,18)
 
= 4,92 m3/dt 
 Dalam merencanakan terowongan pengelak ini menggunakan debit banjir 
rancangan Q25 th sebesar 296,18 m
3/det. 
Perhitungan Penelusuran banjir 
1. Penentuan Dimensi Terowongan Dengan Dimensi 4 m 
 Terowongan direncanakan berbentuk lingkaran dari inlet sampai outlet. Pada 
perencanaan ini maka dibuat dengan 1 terowongan dengan dimensi 4 m berbentuk 
lingkaran. 
 
Gambar 3. Sketsa Terowongan Pengelak 
Sumber: Hasil Perhitungan 
2. Perhitungan Aliran Bebas 
Tabel 1. Kapasitas Pengaliran Saat Kondisi Aliran Bebas h < 1,2 terowongan pengelak 







θ A P R B v Q F 
(m) (m) ( o ) (m2) (m) (m) (m) (m/detik) (m3/detik) Nilai Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (12) 
67,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 
68,2 0,50 41,41 0,91 2,89 0,31 2,65 0,99 0,90 0,54 subkritis 
68,7 1,00 60,00 2,46 4,19 0,59 3,46 1,50 3,69 0,57 subkritis 
69,2 1,50 75,52 4,30 5,27 0,82 3,87 1,87 8,06 0,57 subkritis 
69,7 2,00 90,00 6,28 6,28 1,00 4,00 2,14 13,47 0,55 subkritis 
70,2 2,50 75,52 8,26 11,98 0,69 3,87 1,67 13,82 0,37 subkritis 
70,7 3,00 60,00 10,11 11,89 0,85 3,46 1,92 19,44 0,36 subkritis 
71,2 3,50 41,41 11,66 11,79 0,99 2,65 2,13 64,49 0,68 subkritis 
71,7 4,00 0,00 12,57 11,56 1,09 0,00 2,27 109,54 0,72 subkritis 
Sumber: Hasil Perhitungan 
3. Perhitungan Aliran Tekan 





θ A R 
Ʃc 
Cv Co v Q 
keterangan 
(m) (m) ( o ) (m2) (m) (gesekan) (outlet) (m/detik) (m3/detik) 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) 
72,7 5,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 22,92 287,99 superkritis 
73,7 6,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,06 289,74 superkritis 
74,7 7,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,19 291,48 superkritis 
75,7 8,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,33 293,20 superkritis 
76,7 9,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,47 294,92 superkritis 
77,7 10,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,60 296,62 superkritis 
78,7 11,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,74 298,32 superkritis 
79,7 12,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 23,87 300,01 superkritis 
80,7 13,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,01 301,69 superkritis 
81,7 14,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,14 303,35 superkritis 
82,7 15,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,27 305,01 superkritis 
83,7 16,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,40 306,66 superkritis 
84,7 17,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,53 308,30 superkritis 
85,7 18,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,66 309,94 superkritis 
86,7 19,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,79 311,56 superkritis 
87,7 20,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 24,92 313,17 superkritis 







θ A R Ʃc Cv Co v Q keterangan 
(m) (m) ( o ) (m2) (m) 
 
(gesekan) (outlet) (m/detik) (m3/detik) 
 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (10) 
91,7 24,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 25,43 319,55 superkritis 
92,7 25,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 25,55 321,13 superkritis 
93,7 26,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 25,68 322,70 superkritis 
94,7 27,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 25,80 324,26 superkritis 
95,7 28,00 0,05 12,57 6,28 1,79 0,09 1,00 25,93 325,81 superkritis 
Sumber: Hasil Perhitungan 
4. Perhitungan Penelusuran Banjir 
Penelusuran banjir di waduk dibutuhkan untuk mengetahui debit outflow 
maksimum dan tinggi air maksimum diatas terowongan pengelak.  
Q = C.L.H3/2 
 
 
Gambar 4. Grafik Penelusuran Banjir 
Sumber: Hasil Perhitungan 
hasil perhitungan diatas dengan menggunakan Q25th didapat Qinflow = 296,18 
m3/det dan Qoutflow = 295,94 m























Penelusuran Banjir Melalui Terowongan 
Q outflow 25 th Q inflow 25 th
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Perhitungan Pembebanan  
 
1. Tekanan batuan vertikal 
qbv = Ɣbatuan x hp  
Dimana: 
Hp  = 0,3 x  (B + Ht) 
  = 0,3 x (4 + 5,4) 
  = 2,82 m 
qbv  = Ɣbatuan x hp  
  = 2,8 x 2,82  
  = 7,89 t/m 
2. Berat sendiri  
q  = Ɣc x t  
Dimana: 
Ɣc  = 2,4 t/m3 
q  = 2,4 x 0,7  
  = 1,68 t/m 
3.  Tekanan air vertikal 
Hw = elevasi muka air tanah – elevasi puncak terowongan 
  = 79 -75 =  4 m  
Qwv = Ɣw x Hw 
  = 1 x 4 = 4 m  
4. Tekanan air dalam terowongan 
V per 1 meter  = A x 1 m x 1000 
      = 12,57 x 1 x 1000 
      = 12570 liter = 12,57 ton  
Tekanan air dari dalam 
P  = ƿ x g x h 
P  = 1000 x 9,81 x 9,6 
P  = 94176 pascal   
P  = 9,6 t/m2 
5. Tekanan batuan horizontal (kondisi normal) 
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Hp  = 0,3 x (B + Ht) 
  = 0,3 x (4 + 5,4 ) 
  = 2,82 m 
qh  = 0,5 x (2,8 x 2,82 ) 
  = 3,95 t/m 
6. Tekanan air tanah horizontal 
Hw  = elevasi puncak terowongan – elevasi muka air tanah 
  = 79 – 75 
  = 4 m  
Pwh  = Ɣw . Hw  
  = 1 x 4 
  = 4 t/m 
7. Tekanan batuan horizontal (kondisi gempa) 
nilai percepatan gempa dengan koordinat 7° 29ˈ 41,90" LS dan 111° 53ˈ 25,68" BT 
diperoleh data sebagai berikut: 
Kh kala ulang 100 tahun = 0,15 
Qhc = 0,5 x (Ɣbatuan x hp) x Kh 
Hp  = 0,3 x (B + Ht) 
  = 0,3 x (4 + 5,4) 
  = 2,82 m 
Qhc = 0,5 x (Ɣbatuan x hp) x Kh 
  = 0,5 x (2,8 x 2,82) x 0,15 
  = 0,59 t/m 
8. Tekanan uplift 
Besar tekanan air tanah: 
Pwv = Ɣw x (Hw + Ht) 
  = 1 x (4 + 5,4) 
  = 9,4 t/m2 
 
Stabilitas Terowongan Pada Batuan 
 Stabilitas terowongan pada batuan batuan keras harus memiliki qvertikal total < qu 
(Compressive strength) agar kekuatan batuan dapat dikatakan stabil untuk menahan 
tekanan total vertikal yang bekerja dari atas batuan. Maka dihitung jumlah qvertikal total 
sebagai berikut: 
Beban vertikal total (q)  = qbatuan vertikal + qberat sendiri + qair vertikal + qair dalam    terowongan  
    = 7,89 + 1,68 + 4 + 9,6 
  = 23 t/m2 = 2,3 kg/cm2 
Maka qvertikal total 2,3 kg/cm




Perencanaan yang telah dilakukan didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terowongan pengelak Bendungan Semantok direncanakan berbentuk lingkaran 
dengan debit rancangan kala ulang 25 tahun dengan metode nakayasu didapatkan 
debit Q25 yaitu 298,16 m
3/detik  
2. Dimensi terowongan pengelak didapatkan dimensi 4m dengan satu terowongan 
bentuk lingkaran 
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3. Beban yang bekerja pada terowongan yaitu sebagai berikut: 
 Tekanan batuan vertikal = 7,89 t/m 
 Berat sendiri = 1,68 t/m 
 Tekanan air vertikal = 4 m 
 Tekanan air horizontal  4 m 
 Tekanan air dalam terowongan = 9,6 t/m2 
 Tekanan batuan horizontal (kondisi normal) = 3,95 t/m 
 Tekanan batuan horizontal (kondisi gempa) = 0,59 t/m 
 Tekanan uplift = 9,4 t/m2 




1. Perhitungan debit rancangan sebaiknya menggunakan beberapa metode lain 
contohnya GAMA I kemudian dibandingkan hasilnya. 
2. Perhitungan ambang pelimpah sebaiknya menggunakan berbagai tipe, kemudian 
dibandingkan hasilnya. 
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